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Yleistilanne Suomessa

95 ? %  suomen kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä on tehty 
manuaalisilla venttiileillä

-Säädöt tehty täydelle kuormalle vaikka täyttä kuormaa tarvitaan vain 
murtoosa ajasta.

Ja olosuhteet muuttuneet vuosien varrella mutta samoilla säädöillä 
mennään....

-Lisäksi huoltomiehet ovat tehneet ns. paikallissäätöjä. 

(linjurit täysin auki)

Sääntönä voi sanoa että 80 % järjestelmistä on väärin säädetty

Säästöä saa helposti 20 % oikealla säädöllä ja oikeilla venttiileillä.

Missäpäin muualla luullaan että kuin tehdään säädöt suunnittelupöydällä ne 
säädöt toimii kiinteistössä ympäri vuoden muuttuvissa olosuhteissa kymmeniä 
vuosia.



4 | Danfoss  Heating Segment

Lämpö ei jakaudu tasaisesti ilman
tasapainoitusta


